
Trinkwasserüberprüfung 
 
 
Das Trinkwasser der Gemeinde Mötz wird zumindest einmal jährlich gemäß Trinkwasserverordnung 
BGBl. II Nr. 304./2001 idgF. durch die berechtigte Untersuchungsstelle „Chemisch-technische 
Umweltschutzanstalt, Langer Weg 27 – 6020 Innsbruck“ überprüft.  
 
Nachstehend erfolgt die Information an den Verbraucher über die aktuelle Qualität des Trinkwassers 
gem. § 6 oben zitierter Verordnung.  
In unten angeführter Tabelle wird der Schwankungsbereich der Untersuchungsergebnisse seit 2017 
(auszugsweise) im Versorgungsbereich angegeben.  
 
Versorgungsbereich Mötz (Messort Fieberbachqu.1-3: QS EB Tauchpr.): 
 

 
aktuelle Untersuchung vom 

17.03.2026- 23.03.2026 

bisheriger  
Schwankungs-

bereich 
*Grenzwert *Richtwert 

Nitrat (NO3):  3,03 mg/l  50 mg/l 25 mg/l** 

Pestizide 
insgesamt:  

Untersuchung nicht erforderlich 
(Reduzierungsbescheid) 

<0,50 µg/l - 

pH-Wert:  7,94  - ≥6,5 – ≤9,5* 

Gesamthärte:  11,5 °dH 11,7 – 11,5 °dH - - 

Carbonathärte: 10,7 °dH 10 – 10,7 °dH - - 

Säurekap. bis 4,3: 3,85 mmol/l 3,98– 3,85 mmol/l - - 

Calcium (Ca) 47,4 mg/l 47,6 – 47,4 mg/l - 400 mg/l** 

Magnesium (Mg): 21,0 mg/l 22,0 – 21,0 mg/l - 150 mg/l** 

Natrium (Na):  2,84 mg/l 3,14 – 2,84 mg/l - 200 mg/l* 

Kalium (K):  0,914 mg/l 0,983 – 0,914 mg/l -    50 mg/l** 

Chlorid (Cl):  11,4 mg/l 11,8 – 11,4 mg/l - 200 mg/l* 

Sulfat (SO4):  3,63 mg/l 4,04 – 3,63 mg/l - 250 mg/l* 

Blei 0,00100   0,0005 mg/l 

*Grenzwert (Parameterwert) und Richtwert (Indikatorparameterwert) gemäß Trinkwasserverordnung  
**Richtwert gem. ÖLMB – Österreichische Lebensmittelbuch Codexkapitel B1 – Trinkwasser 
NWG – Nachweisgrenze, BG – Bestimmungsgrenze 
 

Werden weitere Informationen an die Untersuchungsergebnisse verlangt, so bedarf es einer 

schriftlichen Anfrage an die Gemeinde und die Bekanntgabe erfolgt seitens der Gemeinde durch eine 

schriftliche Information. 

 


